
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

33 GX-B1312/20-5-24008 2024.9.9
除绕组绝缘电阻和
吸收比外，其余所
检项目不合格。

34 GX-B1312/20-5-24009 2024.9.10 所检项目合格

35 GX-B1310/21-5-24294 2024.9.11 符合标准要求。



36 GX-B1427/21-5-24010 2024.9.11 符合标准要求。

37 GX-B1310/21-5-24293 2024.9.14 符合标准要求。

38 GX-B1310/21-5-24284 2024.9.14 符合标准要求。



39 GX-B1310/21-5-24283 2024.9.14 符合标准要求。

40 GX-B1310/21-5-24285 2024.9.14 符合标准要求。

41 GX-B1310/21-5-24286 2024.9.14 符合标准要求。



42 GX-B1310/21-5-24287 2024.9.14 符合标准要求。

43 GX-B1310/21-5-24288 2024.9.14 符合标准要求。

44 GX-B1310/21-5-24289 2024.9.14 符合标准要求。



45 GX-B1310/21-5-24290 2024.9.14 符合标准要求。

46 GX-B1310/21-5-24291 2024.9.14 符合标准要求。

47 GX-B1310/21-5-24292 2024.9.14 符合标准要求。


